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MUNICIPALIDAD DE ToroxrcepÁx
ADMTNTsTRAC tóN 2020 -202 4

La lnfrascrita Secretaria tVlunicipal del municipio de Totonicapán, del departamento de
Totonicapán CE RTIF ICA:Tenera la vista para el efecto eIACTA NUMERO B6-2O2O,Sesión Pública
Ordinaria celebrada por el Concejo IVlunicipal del municipio de Totonicapán del departamento de
Totonicapán, constituidos en el salón de sesiones del Palacio del Ayuntamiento, el día martes
veintinueve de diciembre del año dos mil veinte, bajo la presidencia del señor Alcalde lVlunicipal
lngeniero Luis Alfredo Herrera Amado, la asistencia de los señores integrantes del Concejo lVunicipal
y Secretaria lVlunicipal, en dicha acta se encuentra el punto que copiado en lo conducente dice:
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PLAN DE MONTTOREO Y ACCTONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
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PLAN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL

METORAMTENTO
DE LA CALTDAD DE AGUA POTABLE

MUNIC¡PIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

La legislación de Guatemala es clara en cuanto a las responsabilidades que conlleva proveer de

agua a las poblaciones urbanas y rurales del país, que literalmente dics El Código de Solu4
decreto 90-97, A¡tículo 78. Acceso y cobertura Univercai; El Estodo, o través del Ministerio de

Salud, en coordinaaón con el lnsütuto de Fomento Municipol y otros instituclbnes del sector, impulsaró una

poliüca pr¡oritorio y de necesidod pública, que goronüce eI occeso y cobertura universol de lo pobloción a

los servicios de ogua potoble, con énfosis en Io gestión de las propios comunidades, poro garonüzar el

monejo sostenible del recurso. A¡tículo 79. Obligatoriedod de fos Municipalidodes. Fs obligoción

de las Municipolidodes abostecer de agua potable a las comunidades situodos dentro de su jurisdiccién

territoriol, conforme lo estoblece el Código Municipol y los neceslUodes de la pobloción, en el contexfo de

las políücas de ktodo en esto moterio y consignadas en Io presente ley.

Mientras que el Código Municipal, Aniculo 68. * Competencias propias del municipio. Las

competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo

convenio, o por mancomunidad de municipios, ), son las siguientes: a) Abastecimiento domiciliario

de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros;

administración de cementerios y la autorización y control de {os cementerios privados; limpieza y

ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y

disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final.

Ante el mandato legal vigente los prestadores de los servicios de agua no pueden manifestar

ignorancia; razón por la cual es necesario fortalecerse, para poder brindar un buen servicio a la

población, que implique que los usuarios accedan en cantidad, continuidad, cobertura y calidad al

agua en donde la correcta y cont¡nua desinfección del agua de los sistemas sea un tema prioriario

)ra que esto impacta positivamente en la salud de la población sin que esto genere rechazos por el

uso de estos sistemas de desinfección.

En ese contexto y en el marco del proyecto USAID - Ner<os Locales, que t¡ene como objetivo et

apoyo para el fortalecimiento de la Oficina Municipal de Agua y Sanemiento -OMAS- como

dependencia responsable de la gestión municipal delAgua de la Municipalidad de Tbtonicapán,

Totonicapán, a través de Asistencias Técnicas que permitan alcanzar result¡dos encaminados a

lncremerfinr la colidad del AGUA POTAB|E desarrollando las capacidades técnicas y operativas para

la gestión, implementación y manejo de los sistemas de agua al personal y funcionarios de la

OMAS. En ese ambiente, la Oficina de Saneamiento Ambiental del Centro de Salud de
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PLAN DE MONTTOREO y ACCTONES PARA EL MEJORAMTENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 4MAS.
H U N ICI PAL¡ DAB DE TOTON ICAPÁN, DEPARTAT'TE NTO EE TOTON I CAPÁH

Totonicapán y la OMAS, se han propuesto desarrollar acciones tendientes a melorar la salud, la

ducación ambienal y elacceso al agua y saneamiento en el municipio en cumplimiento a las

normat¡vas sanitarias principalmente, la norma técnica guatemalteca de agua potable NTG-29001
que se encuentra vigente tomando como base, las funciones operat¡vas del tema de agua potable,
con elfin de prevenir enfermedades de origen hídrico por el consumo de agua contaminada,
ambién contribuyendo a bajar tasas de morbilidad y mortalidad a causa de enfermedades
transmitidas por agua y alimentos.

El agua potable y saneamiento son eies transversales y pilares de la seguridad alimentaria
nutricionalya que su vigilancia y control en el consumo humano, es un compromiso de la
Municipalidad y del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Municipalidades como ente
rectores y gestores de estos servicios esenciales públicos.

La municipalidad de Totonicapán, actualmente eiecuta acciones que contribuyen a mejorar las

condiciones de los servicios de agua que se le brindan a la población; no solamenrs como
resPuesta al mandato de ley asumiendo el reto como servidores públicos de brindar a la población
una adecuada presación del servicio de agua potable.

La prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como orras acciones
dirigidas a la prevención de las enfermedades transmitidas por agua y alimentos, son de suma
importancia ya que contribuyen directamente a reducir los índices de morbilidad y mortalidad
materno infantil, la deserción escolar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

USAID Nexos Localesr al igual que el área de salud de Totonfuapán2, realizan exámenes para
determinar la calidad de agua en el casco urbano, lo que ha permitido identificar que las fuentes de
abastecimiento de aguas superficiales y subterráneas que son utilizadas para abastecer los sistemas
se encuentran contaminadas microbiológicamente por lo que la purificación y desinfección
adecuada juega un papel preponderante para garantizar que el agua, una vez distribuida a la
población, cuente con características que la hacen apta para consumo humano. En este sentido,
también deben desarrollarse acciones de la identificación y reducción de sitios que se han utilizado
como vertederos de residuos y desechos sólidos comunes en el municipio que no se encuentran
autorizados, que esán siendo operados de manera deficiente y que contribuyen por filtración y
escorrentía a la contaminación de los mantos freáticos.

Con la finalidad de continuar y mejorar las acciones de mejoramiento dela calidad del agua en el
casco urbano del municipio, valiéndose de la aceptación e interés municipal por briñdar agua de
calidad a las y los usuarios y dada la alta imporancia de plasmar los procedimientos de

I USAID Nexos Locales, realizada 2 mediciones anuales de calidad de agua en marzo (época de estiaje o
verano) y septiembre (época de invierno), en donde se analizan la presencia y/o ausencia de coliformes
totales y E. Coli y la presencia de cloro residual y dosificación.
2 El MSPAS, realiza monitoreos regulares bacteriológicos (Coliformes Totales y E. Coli) y de cloro residual.
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PLAN DE MONTTOREO y ACCTONES PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.OMAS.
MUNICIPALTBAB BE T(}T$$ICAFÁN, BEPARTATITE!¡TO §E TOTONICAPÁH

sostenib¡lidad, para que el monitoreo de cloro residual se realice de forma continua y segura, es

necesario establecer acciones estrategias y procesos que se integren en un Plan de Monitoreo para

el mejoramiento de la Calidad del Agua Potable, en el servicio urbano del municipio de

Totonicapán, Totonicapán.

2. OBJETTVOS
2.1. Obietivo General

Mejorar la calidad del agua gue es utilizada para consumo doméstico, en el municipio de
Totonicapán, departamento de Totonicapán.

2.7. ObjetivosEspecíficos
Promover acciones para:

. La desinfección del agua, utilizando cloro como medio establecido en la normativa
guatemalteca vigente para mejorar la calidad de agua para consumo humano.

. lmplementar y monitorear acciones de operación y mantenimiento de sistemas de

cloración.
o Realizar constantemente actividades de monitoreo bacteriológico y fisicoquímico del agua.

. lmplementar y monitorear acciones de desinfección de tanques y otros componentes del
sistema de agua potable municipal.

3. CRITERIOS Y NORMATIVAS PARA LA MEDICION
Y MON¡TOREO DE LA CAL¡DAD DE AGUA
POTABLE

Reglamento de Normas Sanitarias para la Administración, Construcción, Operación y
Mantenimiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable para Consumo Humano
(Acuerdo Gubernativo No. I l3-2009), capitulo lV, referente a la Vigilancia y Control, en el

arcículo 15, Norma para la calidad de agua, indica que "Paro lo vigilancia y control de lo calidad del

ogua debe ocotorse lo contenido en la Normo Guotemalteca Obligatoria de kpecificociones COGUANOR

NGO 29001 , I era. Revisión; Agua Potable. Especificociones" en cuanro a:

a) Límites máximos aceptzbles y permisibles para las características físicas, químicas y
microbiológicas del agua;

b) Frecuencias mínimas para el muestreo, en los niveles de análisis El y E2:-

c) Métodos para el muestreo y análisis.
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PLAN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL ME'ORAMIENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAHIENTO.OMAS.
M u N I ct PALSBAB BE Tor$N tcnpÁr.¡, DEpAR'trAHsNT'o BE Tororu t cnpÁ¡¡

3.1. Límites aceptables del agua para consumo humano
La norma COGUANOR 29001¡ establece los valores de las características que definen la calidad
del agua aPta Para consumo humano en la república de Guatemala. Esta aplica a toda atua gue sea

utilizada Para consumo humano en la preparación de alimentos y para uso doméstico, que es

Proveniente de fuentes como: pozos, nacimientos, ríos, entre otras, que puede estar ubicada en
una red de distribución, en reservorios, tanques o depósitos.

Esu norma establece los Límites Máximos Aceptables (LMA) y los Límites Máximos Permisibles -
LllP) que son valores que se refieren a las características organolépticas (Ver Tabla l), físicas,
químicas (Ver Tabla 2) y bacteriológicas del agua para ser consideradas aptas para consumo
humano.

Tabla l. Características organolépticas que debe tener el agua potable

Tabla 2. Características del agua para consumo mano (LMA - LMF)

Cloro resid
oruro

uctivi
Dureza Total 3)
Pctencial de

Solidos totales
UJ

Temperatura
uminio

Calcio (

Cinc
Co

esio
EI máximo aceptable (LMA), seguro y deseable de cloro en puntos más
alejados del sistema de distribución es de 0.5 ms/l- después de por lo menos 30 minutos de contacto,
a un pH menor de 8.0, con el propósito de reducir en un 99% la concentración de Escherichia Coli
iE. Coli) y ciertos virus
En aquellas ocasiones en que amenacen o prevalezcan brotes de enfermedades de origen hídrico, el
residual de cloro puede mantenerse en un límie máximo permisible (LMP) de 2.0 mS/L haciendo
caso omiso a los olores y sabores del de consumo. Deben de tomarse medidas similares en los

: Ncrma Técnica Guatemalteca COGUANOR NTG 29001. Agua para consumo humano (agua potable)
Ccnr srón Guatemakeca de Normas. Ministerio de Economía.

-

Color 5.0 u 35.0u( I

Olor No Rechazable No Rechazable
Sabor No Rechazable No Rechazable
Turbiedad 5.0 UNT r5.0 UNT (2)
Unidades de color en la escala de platino-cobalto
Unidades nefelometrícas de turbiedad (UNT).

| (2) 0.5 mg/L 1.0 mg/L
100.000 mg/L 250.000 mg/L

< de I 500 ¡rS/cm
100.000 mt/L 500.000 mg/L

7.0 *7.5 6.s - 8.5
500.0 mgll I 000.0 mg/L

100.000 mg/L
15.0"c - 25.0"c

mdL
34.0'C

AI 0.050 mg/L 0.100 mll
75.000 mg/L 150.000 mg/L
3.000 mg / L 70.000 mg/L
0.050 mg/L 1.500 mg/L

rlg 50.000 mg/L 100.000 mg/L
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PLAN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL ME'ORAMIENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OF¡CINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO {MAS.
MUN¡CIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICA.PÁN

Fuente: elaboración en bose o norrna C06{IA¡JOR 29AAl

Las características bacteriológicas para agua potable estipulan la cantidad permisible de
microrganismos coliformes y fecales presentes en determinado volumen de agua.

Los microorganismos coliformes son microorganismos que se encuentran comúnmente en el
suelo, agua sobre la superficie, en las plantas, así como también en los intestinos de animales y
humanos. La mayoría de las bacterias coliformes probablemente no causarán una enfermedad, sin
embargo, estas bacterias son usadas como indicadores en pruebas de agua porque su presencia
señala que organismos que pueden causar enfermedades (patógenos). La presencia de algunos
tipos de bacterias coliformes en el agua señala la presencia de excremento o de aguas residuales,
que regularmente son organismos que causan enfermedades+ (bacterias que causan diarrea y
vómitos; protozoarios que causan disentería; virus que causan polio y hepatitis; y, helmintos, tales
como los Eusanos redondos (lombrices) y los planos (tenia) que causan diarrea crónica).

Las bacterias Coliformes Fecales es un subgrupo de bacterias coliformes totales que se
encuentran en grandes cant¡dades en los intestinos y excremento de los humanos y animales. Su

presencia indica que el agua está contaminada con excremento o de aguas residuales y tiene el
potencral de causar enfermedades. La Escherichia coli (E. Coli) es un subgrupo de bacterias fecales
coliformes. Algunas cepas, pueden causar enfermedades. La presencia de estos organismos indica
que el agua del sistema de agua, esá contaminado con excremento e indica un alto riesgo de Ia
presencia de organismos que pueden causar enfermedades.s

En Guatemala, existen especificaciones que determinan los métodos y presencia de valores guía
permisibles que debe de tener el agua para consumo humano a nivel bacteriológico ( Ver Tabla 3 y

. Tabla 4).

Tabla 3. Características bacteriolégicas del agua para consumo humano

lert Test Kit (reactivo +
estéril

' hctps:i/epi.dph.ncdhhs.gov/oee/docs/Las-Bacterias_Coliformes_WellWaterFactSt.pdf
' hrcps://epi.dph.ncdhhs.gov/oee/docs/Las*Bacterias_Coliformes_WellWaterFactSt.pdf

7

el agua.los
En unidades de
casos de i

Límite máximo
aceptable (LMA)

Características
permisible M
Límite máximo

Membrana de infiltracíón I colonia de coliformes totales
Ausencia de Escherichia coli

Tubos múltiples de fermentación
coliformes en tres o más de las porciones
No se permitirá grupo depresencia

del
100 ml. Ausencia de coliformes totales

Ausencia de Escherichia coli

Volumen de Limite aceptable y permisibleMéaóAo
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Fuente: elaboración en bose a narmo COGUANOR 29AA I

Tabla 4. Yalores guía para Ia verificación de la calidad microbiológica del agua

Agua para consumo directo
Coliformes totales y E. Coli)

cracada ue entra al sistema de distribución
Agua tratada en el sistema

Fuente.' elaboración en bose a normo COGUANOR 29001

3.?" Frecuencias mínimas para la toma de muestras y análisis de
agua Para consumo humano

El Reglamento de Normas Sanitarias para la Administración, Construcción, Operación y
Mancenimiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable para Consumo Humano
(Acuerdo Gubernativo No. I l3-2009, capitulo ll. Normas Sanitarias, Articulo 5. Normas
Sanrtarias, inciso a) indica que "El ogua de todos las fuentes que utilice el se¡vicio debe ser
onalizodo física, química y microbiológicornente de manera sernestrol; poro oseguror gue tr'ene

yla conserua su oPütud sonitorio pora ser objeto de üatomiento y desinfección, de monero que puedo

sousfocer /os normos y especificociones de potobilidad v(entes".

La norma COGUANOR 29001 define la frecuencia para la toma de muestras y análisis de agua

para consumo humano en torno a la cantidad de habitantes que son abastecidos por el sistema de
agua pouble (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Frecuencias para la toma de muestras y anáisis de agua para consumo
humano

50 t - 5,000

t

I

No deben ser detectables en 100 mL. De agua

2 I I

4 I (r)
5,00t - 10,000 t2 3 I

r0,00 r - 50,000 60 6 I

50,00r - t00,000 t2a 12 2
r00,00 r - r50,000 r80 t8 3
rs0,00r -300,000 360 36 6
300,00 r - 500,000 360 (2) 60 t0
s00,00r - r,000,000 360 (2) r20 (2) 20 (2)
|,000,00r -s,000,000 360 (2) r20 (2 20r ,2)
La frecuencia deberá ser determinada por las autoridades nacionales competentes
Las autoridades nacionales competentes deberán esforzarse, de ser posible, por aument¿r esta
frecuencia

Corresponde al programa de análisis básico, fácilmente eiecutable por cada laboratorio
de control de calidad de agua autorizado. Los análisis en esta etapa de control son:
coliforme fecal, cloro residual.

r-i

1l

Análisis E2 Análisis E3número de
muestras al año

EI
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PLAN DE MONTTOREO y ACCIONES PARA EL MEIORAMTENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.OMAS.
HU N ICIPALIBAB DE TOTONICAPÁN, DEPARTAHENTO DE TOTONICAPÁN

Fr¡ente: eloboración en bose a narmc C06UANOR 29AAt

3.3. Métodos o protocolos de rnedición de la calidad del agua para
consumo humano (Análisis E l. COGUANOR 29001)

Por Ia frecuencia con la que deben de ser desarrolladas los análisis de calidad de agua según la
norma COGUANOR (Análisis El) por parte de las municipalidades, se describe a continuación la

metodología y protocolos para la toma de muestras y análisis de calidad de agua en los parámetros
de cioro residual y bacteriológicas (coliformes y E. Coli).

Las mediciones de calidad de agua deben de ser realizadas por la municipalidad en coordinación
:on el Inspector de Saneamiento Ambiental -lSA- del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social -MSPAS-, como representante local del ente reccor del agua para consumo humano en

G uatemala.

Protocolo para la medición de cloro residual
Coordinar la actividad con el ISA-MSPAS;

Se recomienda realizar mediciones en tres puntos del sistema de agua (tanque de
distribución, sitio intermedio de la red de distribución, último punro o más lejano de la
red de distribución)
Seguir normas de manejo y esterilización (guantes y mascarilla);

Verificación del estado del kit y los reactivos (verificar fecha de vencimiento);
Tomar la muestra de agua con los recipientes establecidos (utilizando las normas del
manejo de muestras de agua con la esterilización requerida).

La muestra deltanque de distribución de agua, se debe de realizar idealmenre en el

chorro de salida del tanque, si no existiera, se realiza dentro del tanque a una
profundidad entre 30 y 60 centímetros medidos a part¡r de la superficie del agua

(evitar tomar la medida en la cercanía del área de goteo de cloro)
Seguir las instrucciones del equipo o kit de medición de los niveles de cloro residual.

Hacer el reporte diario de la medición de cloro realizada en los formatos
correspondientes.

3.3. r.
a

a

?

a

a

a

a

a

a

9

E2

Corresponde
la etapa

E3

de
un

loselecucron
potasio, amonio,
antimonio,

Población servida en
número de habitantes

Cantidad de muestras al año
Análisis E I Análisis E2 Análisis E3



PLAN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFIC¡NA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO..OMAS.
M U N ¡CIPAL¡DAD DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONI CAPÁN

Realizar las observaciones pertinentes para el mejoramiento o mantenimiento del
sistema de cloración.

a

e

3.3.2. Protocolo para la medición bacteriológica del agua
o Coordinar la actividad con el ISA-MSPAS
t Se recomienda realizar las mediciones bacteriológicas por lo menos una vez a la

semana, en dos Puntos (tanque de distribución, último punro o más lejano de la red de
distribución)

t Seguir las normas de maneio de muestras de agua con la esterilización y el equipo
requerido (guantes y mascarilla);

o Anotar en la boleta de campo y en el envase de la muestra los datos pertinentes
(lugar, fecha, hora, código si lo hubiera), asegurándose que esros sean los mismos.
Todas las muestras deberán de ser etiquetadas para evitar confusiones o errores de
identificación. En el envase de la muestra utilizar rotulador con t¡nta indeleble.

o Añadír el contenido de una dosis a una muestra en un recipiente estéril transparenre,
no fluorescente.

. Tapar y agitar el recipiente.
¡ Documentar con fotografías el punto de muestreo.
r Al momento de la toma" deberá resguardar Ia muestra de coliformes, introducirla y

transPortarla utilizando una hielera a su destino de incubación (laboratorio del MSPAS,
INFOM u otro cerrificado)

' lncubar a 35 grados durante un mínimo de 24 horas, siguiendo las normas def
laboratorio para el procesamiento de muestras de agua.

o Realizar Ia lectura y el análisis del resultado, determinando la presencia o ausencia de
coliformes totales y E. Coli.

¡ Hacer el reporte de resultados obtenidos
o Realizar las observaciones pertinentes para la toma de decisiones y la implementación

de acciones.

3.4. Hétodos o protocolos de medición de la calidad det agua para
consur?"ro lrunnano (Análisis Ez-E3. cocUANOR 29001)

De acuerdo a la norma COGUANOR 29001, el muesrreo para elanálisis fisicoquímico,
mrcrobiológico y los asPectos radiológicos del agua, se deben de realizar de acuerdo con las
n ormas COG UANOR correspondientes.

3.4.1. Protocolo para la toma de muestras para anátisis físico químicos del
atua

¡ Coordinar Ia actividad con el ISA-MSPAS

' Utilizar las normas de maneio de muestras de agua con la esterilización y el equipo
requerido (guantes y mascarilla);

o Anotar en la boleta de campo y en el envase de la muestra los datos pertinentes
(lugar, fecha, hora, código si lo hubiera), asegurándose que estos sean los mismos.

!
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PLAN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 4MAS.
HUNICIPALIDAD DE TOTON¡CAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

Todas las muestras deberán de ser etiquetadas para evitar confusiones o errores de

idencificación. En el envase de la muestra utilizar rotulador con tinta indeleble.

Añadir el contenido de una dosis a una muestra en un recipiente estéril transparente,

no fluorescente.

Tapar cuidadosamente el recipiente, procurando evitar el contacto directo con manos

o superficies en la zona de cierre o ingreso de agua.

Documentar con fotografías el punto de muestreo.

Al momento de la toma, debeú resguardar la muestra, introducirla y transportarla

utilizando una hielera a su destino de incubación (laboratorio del MSPAS, INFOM u
otro cert¡ficado).

Las muestras para exámenes físico químicos de agua deben ser analizadas Por
laboratorios cercificados de Agua (lNFOM, MSPAS, USAC) o laboratorios privados

debidamente autorizados por el MSPAS.

4. ACCIONES DEL PLAN DE MONITOREO Y
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA
POTABLE

Las acciones que se proponen en el Plan de Monitoreo y Meioramiento de la Calidad de Agua

Potable -PMMCA-, no son aisladas, sino que responden a un proceso integral que parte de

procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas, institucionales y de saberes entre otros

a§Pfftos.

Ilustración l. Proceso de implementación de accione§ para el mejoramiento de la
calidad del agua

a

a

a

a

a

? Mon itoreo

planificación

lmplementación

Fuente: Elabaración USAID Nexos Locales, moyo 2,420
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FLAN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL MEJORAM¡ENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.OMAS.
H U N I C I PALIDAB pE T*TONtCrLpÁf\§, SEpARTA' t§h¡?O tlE T.OTüFIICApÁN

E presente plan parte de un proceso metodológico secuencial lógico que consta de tres
t]'omentos, se inicia con la planificación (diagnostico, formulación, validación, socialización y
air-cbación del PMMCA); la implementación de las acciones estratégicas del PMMCA y el
seguimtento, acompañamiento y monitoreo de la implementación del PMCCA (Ver llustración l).

E' su conjunto' las acciones que contempla e integra el PMMCA (planificación) son las siguientes:

a) Acciones de Monitoreo de la calidad de agua.

b) Acciones de Mejoramiento de calidad de agua

c) Actividades de operación y mantenimiento de sistemas de cloración.

e
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PLAN DE MONTTOREO y ACCTONES PARA EL ME ORAMTENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA ]'IUN¡CIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -.OHAS.
MUNIC¡PALIDAD DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

5. METODOLOG¡A
La municipalidad de Totonicapán por medio del equipo técnico de la Oficina Municipal de Agua y
Saneamiento 4MAS-, coniuntamente con el ministerio de Salud Pública a través del lnspector de

Saneamiento Ambiental. (lSA), como responsable de la vigilancia de la calidad del agua, unirán
esfuerzos para realízar los exámenes correspondientes en los sistemas de agua potable del casco

urbano, estableciendo puntos en la zona alta (cercana al tanque de distribución) zona media (en el

centro del sistema) y zona baia (ultimas viviendas.

Para el área rural se establecerán contactos con los encargados de las comisiones, comités o
asociaciones de agua de cada comunidad en donde estén funcionando los sistemas de cloración, en

coordinación con el lnspector de Saneamiento Ambiental, quien además programará la instalación

¡' reactivación de cloradores artesanales e industriales; en los sistemas de agua potable existente,
haciendo la capacitación adecuada a los fontaneros para la aplicación y evaluación del cloro
res id ual.

Se considera y propone que la encargada de brindar el cloro inicial en los sistemas rurales que
esten funcionando, sea la municipalidad a manera de que las comisiones, comités o asociaciones
posteriormente realicen las compras de cloro de acuerdo a sus necesidades y demandas de
consumo.

ó. EQUIPO Y RECURSOS
6.1. Equipo de Protección Básico e

Es necesario garant¡zar la seguridad del personal responsable de efectuar la cloración, tanto a nivel
municipal como a nivel comunitar¡o; razón por la cual es necesario contar con los insumos

mínimos de seguridad.

t8

Comparímetro digital Monitoreo de

sistema del área

urbana.

2 Equipo de protección;guantes con

recubrimiento de esponja de nitrilo,
guantes de nitrilo sin forro,
mascarilla para respirar y lentes

claros.

Cloración del

sistema del área

urbana

Municipalidad es la

encarg¡da de velar por
mantener los reactivos/

compra de comparímetros,
así como de dotar el equipo
de protÉ:cción al pgrsonalde

operación del sistema.

( Kit de comparímetros de

ortotodolina.
Monitoreo sistemas

comunitarios
Costo a considerarse para la

compra de accesorios e

Mecanismo de
adquisición

No. lnsumo Observaciones

Ll
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PLAN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL ME'ORAMIENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA ]-IUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -O}-TAS-
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

6.2, Recursos

7. RECOMENDACIONES:
o l¿ comPra de insumos debe realizarse de acuerdo a la población a atender y caudal

(máximo 6 meses). t

o Para re¿lizar Ia compra de los comparímetros por ortodolina es necesario verificar las
fechas de vencimiento de los reactivos; así como los reactivos de los comparímetros
digitales.

8. ANEXO
8.1. Presupuesto

E siguiente PresuPuesto requiere revisión y anátisis anual por la r¡ariación de costos y/o
modificaciones del sistema de cloración o legislación vigente, que puedan afecar el monto toal.

Equipo de protección;
recubrimiento de esponja de nitrilo,
guantes de nitrilo sin forro,
mascarilla para respirar y lentes
ciaros.

guantes con Para cloración de

los sistemas rurales,

desinfección de
tanques.

insumos, dentro de la tarifa
establecida, para la

operación y mantenimiento
de los sistemas.

Mecanismo de
adquisición

No lnsumo Observaciones

. Fontaneros urbanos y rurales.
o Técnicos municipales

. lnspectores de Saneamiento
r Técnicos de Salud Rural

¡ Representante del concejo
m u n icipal.

o Comparímetros
r Equipo básico

Fra uso y manejo

de cloro.

o Municipalidad.

o ISA - MSPAS

o Alcaldias

Comunales y
Cornhés de agua.

Humanos Físicos lnstitucionales

Com parimetros digitales Marca
HANNA

unidades 5 t,450.00 7,254.4A

Reactivos en polvo marca HANNA Cajas 2 500.00 1,000.00

Hipoclorito de Calcio en pastilla,
accu-tab de 25 KG.

Cubetas 6 2,200.00 13,200.00

Precio
Unitario (Q.)

No Descripción Total (Q.)Unidad Cantidad

t9



PLAN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-
HUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

i 'rcnto indicado en el presupuesto debe de verse como una inversión que es necesaria realizar
:ai-¿ evirar enfermedades y problemas sociales y políticos.

C lindro de cloro gas cilindro 2 2,200.00 4,400.00

lnsumos para exámenes bacteriológícos
{recipientes y reactivos}

muestras 6 60.00 360.OO

Exámenes fisicoquímicos y
microbiológicos de fuentes de agua

muestras 6 920-00 5,520.00

Equipos de seguridad para
manipulación del cloro (Cascos de
seguridad, guantes de nitrillo, con
f oro y color negro, mascarilla para
respirar N95 Gerson 1730, lente
claro Google V2G LlSlOAF

Equipos t2 220.00 2,64$.(n

I Caja de herramientas múltiples para
construcción y reparación de
d o s ifi cadores artesanales
,cloradores)

Cajas 2,500.00 2,5ü).00

t Llave stilson 6" llave I

Juego de cierras de corte PVC. iuego I

II Marco para cierras. marco I

Corcador de tubo de 1". cortador I

Teflón de t/2" caia I

Pegamento PVC Tangit. galones 2

Caja plástica para herram¡entas. caia 1

A Desarmadores planos. juego I

Desarmadores de cruz. juego I

Plnza de 5" Prnza I

7 Tenaza tenaza I

Llave de cangrejo no. l0 llaVe I

Lija de Lona no.80 Pliegos l2
Limas Redondas Limas 6

Total (Q.) 36,870.00

Precio
Unitario (Q.)

No Descripción Total (Q.)Unidad Cantidad

20
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PI-AN DE MONITOREO Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD AGUA POTABLE

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 4MAS.
I{ U N I C I PALI DAD DE TOTON ICAPÁN, DE PARTAT-IENTO DE TOTONI CAPÁN

i : :a .e municipal y su concejo aprueban el desarrollo del presente Plan de Monitoreo de la
l: :ac del Agua. Asumiendo la parte legal que el código de salud y el código Municipal atribuye a
:::: J. o de ellos.
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